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Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
Τμήμα Λειτουργικών Προμηθειών 
Πληροφορίες : Παντελής Αλμπάνης
Τηλέφωνο : 213 - 13 00 840
Fax : 213 - 13 00 800-1 
e-mail : palba@ktpae.gr

                                                                                  ΠΡΟΣ: 
                                                                      Παραλήπτες της υπ’ αρ. 10795/13-11-

20  Διακήρυξης της ΚτΠ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της 
υπ’  10795/13-11-20 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την 
διαμόρφωση των χώρων Γραφείων της ΚΤΠ Α.Ε. στο μίσθιο επί της 
Λεωφ. Συγγρού αρ. 194».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη Παρ. 2.1.3 παρέχουμε τις 
ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα που 
υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης

Α/Α Σελίδα Ενότητα Τεύχους 
Διακήρυξης Διευκρίνιση

1 Σελ. 69 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΜΕΡΟΣ Β -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΙΣΧΥΡΩΝ-ΑΣΘΕΝΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ… στο 
σημείο Α4 εκ παραδρομής αναφέρεται η φράση «ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒUS», που διαγράφεται.

2 Σελ. 78 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ –  

Κατόψεις

Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής οι κατόψεις «1. Ισχυρά 
ρεύματα – Φωτισμός» περιλήφθηκαν δύο φορές. 
Επισυνάπτονται οι κατόψεις «2. Ισχυρά ρεύματα – 
Κίνηση», οι οποίες δεν περιλήφθηκαν.

 Εντολή Διευθύνοντος  Συμβούλου 
 Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας

     Βασίλειος Δεμέστιχας

mailto:info@ktpae.gr
mailto:palba@ktpae.gr
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Συνημμένα:
- 2 κατόψεις

Κοινοποίηση:

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραμματεία Προέδρου ΔΣ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου 
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
- Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών 
- Τμήμα Λειτουργικών Προμηθειών



Λ.  ΣΥΓΓΡΟΥ

δάπεδο : πλακάκι

οροφή : γυψοσανίδα
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